
붙임 유해·위험요인 주요 개선내용

❍ 유해·위험요인 주요 개선내용

개선 전

⇨

개선 후

(전일빌딩245 9층 공조실)

◆ 안전난간대 손상으로 떨어짐 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료

(전일빌딩245 4층 중회의실)

◆ 천정 마감재 탈락으로 맞음 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료

(금남지하도상가 16번 출입계단)

◆ 계단 마감재 탈락으로 넘어짐 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료

(금남지하도상가 13번 출입계단)

◆ 계단 마감재 탈락으로 넘어짐 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료



개선 전

⇨

개선 후

(빛고을고객센터 1층 주차장 옆)

◆ 보도블럭 파손으로 넘어짐 사고, 

차량 파손 등 발생 위험

◆ 보수 완료

(빛고을고객센터 인접 맨홀)

◆ 맨홀 뚜껑 파손으로 떨어짐 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료

(빛고을고객센터 12층 입주사 회의실)

◆ 회의실 벽면 타일 탈락으로 맞음 

사고 발생 위험

◆ 보수 완료

(실내빙상장 링크장 통로)

◆ 바닥 타일 들뜸으로 넘어짐 사고 

발생 위험

◆ 보수 완료



개선 전

⇨

개선 후

(실내수영장 주차장)

◆ 주차장 트렌치 파손으로 넘어짐 사고, 

차량 파손 등 발생 위험

◆ 보수 완료

(상무골프연습장 타석)

◆ 천장 선풍기 고정 부위 파손으로 

맞음 사고 발생 위험

◆ 보수 및 전 타석 선풍기 조립상태 

점검 완료

(홍보고객팀 사무실)

◆ 사무실 바닥 전선 노출로 넘어짐 

사고 발생 위험

◆ 전선보호덮개 설치

(개발사업2팀 사무실)

◆ 캐비넷 위 비품 낙하로 인한 맞음 

사고 위험

◆ 물품 정리


